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Разработал

Проверил

Нач. отдела

ГИП

Нормо-контроль

Стадия Лист Листов

1 1

Теплотехнический
расчёт

 

Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт
цокольный Общественное, АБК

Помещение Теплопотери Инфильтрация Итого
Основоное помещение 37568.26 30425.73 67993.99
Итого по группе: 37568.26 30425.73 67993.99
Итого по этажу: 37568.26 30425.73 67993.99
Итого по объекту: 37568.26 30425.73 67993.99


